
ELETRODUTO DE Ø1.1/2" PARA PASSAGEM DE CABOS

ELETRODUTO DE 2" PARA PASSAGEM DE CABOS

SUBIDA DE ELETRODUTOS

DESCIDA DE ELETRODUTOS

CAIXA DE PASSAGEM 4x2"

CAIXA DE PASSAGEM 4x4"

ELETRODUTO DE 1" PARA PASSAGEM DE CABOS

CAIXA DE PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA TIPO SPERONE

TOMADA ELÉTRICA ESTABILIZADA 127V (2P+T)  PARA
CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA.

 LEGENDA: TIPOS DE INSTALAÇÃO

 LEGENDA: TIPOS DE INFRA-ESTRUTURA
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CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM FURAÇÃO 10x10cm
(DAYSA MODELO CD-10)

MULTIMÍDIA

PONTO IP

LOCAL DE INSTALAÇÃO (LETRAS) E TAMANHO DA CAIXA
DE PASSAGEM (Nº)

ALTURA DO EIXO DA INFRA

ELÉTRICA ESTABILIZ.

 LEGENDA: PONTOS MULTIMÍDIA

IP EL AVPA1

h=1,25m
- - -

CAIXA PARA CABEAMENTO DO RACK

OBS. 1: CONSIDERAÇÕES ELÉTRICAS:
- NÃO PODERÁ SER UTILIZADO O QUADRO DE ILUMINAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS
PONTOS ELÉTRICOS DE MULTIMIDIA;
- TODOS OS CIRCUITOS DE ENERGIA DEVERÃO SER ALIMENTADOS PELA MESMA
FASE/NEUTRO/TERRA DO QUADRO ELÉTRICO DE TOMADAS (QTE) NO MESMO AMBIENTE /
SALA DE REUNIÃO;
- O CIRCUITO ELÉTRICO DEVERÁ SER EXCLUSIVO PARA AS TOMADAS DO SISTEMA
MULTIMIDIA;
- AS TOMADAS DEVEM SER ESTABILIZADAS;

OBS. 2: CONSIDERAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA:
- AS TUBULAÇÕES INDICADAS CONSIDERAM APENAS CABOS DE ÁUDIO, VÍDEO E CONTROLE;
- TUBULAÇÕES DE ELÉTRICA E DADOS DEVERÃO SER ESPECIFICADOS PELAS DISCIPLINAS
RESPONSÁVEIS;
- CABEAMENTO ELÉTRICO E DE DADOS É DE RESPONSABILIDADE DA DISCIPLINA EM
QUESTÃO;
- PONTOS DE TOMADAS E DE DADOS SÃO EXCLUSIVOS PARA MULTIMIDIA.

INSTALAÇÃO EM MARCENARIA/MÓVELMA

INSTALAÇÃO NA PAREDE

INSTALAÇÃO NO ENTREFORRO

INSTALAÇÃO NO PISOPI

PA

FO

OBS.:É NECESSÁRIO PREVER PONTOS DE ELÉTRICA/DADOS PARA O
USUÁRIO, POIS OS PONTOS INDICADOS NESTE PROJETO SÃO EXCLUSIVOS
PARA O SISTEMA AV.

CALHA NA MESA PARA CABEAMENTO AV

NOTA 1:
MESA DEVE PREVER CALHA ABAIXO DO TAMPO PARA INTERLIGAÇÃO DE CABOS ATÉ A PAREDE
NOTA 2:
PREVER RASGO RETANGULAR DE 0,12X0,06M (LXC) PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA
MICROFONES
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Reforço estrutural: Prancha de
madeira, espessura 20mm,

fixada entre montantes
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PLANTA DE INFRAESTRUTURA DE PISO - ESTUDIO - 01º PAVIMENTO
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